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Аннотация: Данная статья предлагает сравнительный анализ различных режимов работы бытовых 
электроприемников, на основе измерений, сделанных в реальной квартире. Измерение Показателей 
качества электроэнергии (ПКЭ) и снятие графиков нагрузки осуществлялось с помощью прибора 
регистратора-анализатора ПКЭ ChauvinArnoux СА 8335+. Ежедневные нагрузки и ежедневные затраты 
энергии рассчитаны и отображены графически с почасовой дискретностью. Выбраны наиболее 
эффективные способы регулирования потребления энергоресурсов и сокращения финансовых затрат на 
электроэнергию 
Abstract: The paper deals with the comparative analysis of various operating modes of household consumers 
electroreceivers on the basis of measurements in real apartment. Measurement of Unified Power Quality Index 
(UPQI) and reading load curves were accomplished by means of the UPQI  logger Chauvin Arnoux СА 8335+. 
Daily load and daily cost of energy are calculated and shown graphically with hourly discretization. The most 
effective ways of regulation the energy consumption and reduction of financial expenses on the electric power 
are chosen 
Ключевые слова: Электроприемники; энергоэффективность; система электроснабжения; режимы 
работы; регистратор-анализатор ПКЭ; кривые нагрузки; показатели качества электроэнергии 
Key words: Electroreceivers; energy efficiency; electrical power supply system; operating mode; logger; load 
curves; Unified Power Quality Index 
 
Для электроприемников (ЭП) бытовых 
потребителей характерна работа в одном из трех 
режимов – условно-постоянной, импульсной или 
резко-переменной нагрузки. Работа таких ЭП в 
Конференция молодых ученых – 2016   УралЭНИН, ФГАОУ ВПО «УрФУ» 
151 
суточном диапазоне оказывается различной, как 
по продолжительности, так и по интенсивности. 
Детальный анализ позволит оценить 
индивидуальный вклад каждого прибора в 
величину общего энергопотребления согласно 
графику нагрузки и весовому коэффициенту, а 
также определить стоимость и возможность 
регулирования работы ЭП в целях 





электроэнергии Chauvin Arnoux 
СА 8335+ (см. рис. 1). На основе 
полученных данных 




В качестве экспериментальной площадки с 
бытовой сетью 220В выбрана квартира в жилом 
доме. В таблице 1 представлен перечень 























2 Ноутбук Asus A52J 90 
0,36
% 
3 Ноутбук Lenovo Flex 2-14 45 0,18 
2. Импульсная нагрузка 
4 Варочная Hotpoint- 7HPC 640 73 29,0
































































































Rowenta SF 6012 39 0,16
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Целевыми ЭП в данной работе являются 
представители разных категорий классификации: 
холодильник (Ariston MBA 2200), микроволновая 
печь (Samsung CE287DNR), ноутбук (Asus A52J). 
Результаты измерений параметров режимов 
работы в течение суток с дискретностью 
измерений 1с приведены в обобщенных графиках 








Рис. 3. Активная мощность P(t), [Вт] 
Рис.1 Chauvin 
Arnoux СА 8335+ 
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Рис. 5. Коэффициент мощности Cosφ(t), [о.е.] 
 
Графики нагрузок подтверждают наличие 
существенных отличий в характере работы 
бытовых ЭП. Режиму резко-переменной нагрузки 
(холодильник) соответствует большое количество 
рабочих циклов на протяжении суток (см. рис. 6). 
Режим условно-постоянной нагрузки (ноутбук) 
характеризуется примерно одинаковым 
электропотреблением во время работы (см. рис. 7). 
Режим импульсной нагрузки (микроволновая 
печь) отличается скачкообразностью и бо́льшим 
по сравнению с другими режимами 









Рис. 7. Ток условно-переменной нагрузки (ноутбук) I(t), [A] 
 
Рис. 8. Ток импульсной нагрузки (микроволновая печь) I(t), [A] 
 
На основе измерений, выполненных в течение 
суток, сделаны расчёты на основе действующей 
тарификации (см. табл. 2) и сформированы 
наглядные графики нагрузки W(t) и суточной 
стоимости электроэнергии С(t) (см. рис. 6) с 
общепринятой почасовой дискретностью, которые 
обладают бо́льшей ценностью для конечного 
потребителя, т. к. дают понятие о расходах на 
электроэнергию квартиры.  
 







Рис. 9. Суточная нагрузка W(t), [Вт] 
 
Рис. 10. Суточная стоимость электроэнергии С(t), [руб.] 
 
Согласно графикам (см. рис. 6), величина затрат 
на электроэнергию распределяется не 
пропорционально весовому коэффициенту (см. 
табл. 1), а оказывается в прямой зависимости от 
продолжительности включения. Наиболее 
эффективным способом снижения 
электропотребления является регулирование 
времени работы ЭП, что достаточно 
проблематично в условиях резко-переменной 
нагрузки (холодильник). Для режимов 
импульсной и условно-постоянной нагрузки, 
существенное влияние на электропотребление 
будет оказывать снижение пиковой мощности. 
Измерения и сравнительный анализ трех режимов 
работы, позволили составить обобщенные 
графики нагрузки и стоимости электроэнергии, а 
также сформулировать предложения по снижению 
электропотребления бытовых ЭП. Величина 
затрат на электроэнергию определяется 
продолжительностью работы и пиковой 
мощностью ЭП. Исходя из особенностей 
различных режимов работы, наибольшую 
эффективность при регулировании 
энергопотребления имеют ЭП с импульсной и 
условно-постоянной нагрузкой. 
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